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Zleceniodawca

Gmina Pionki
ul. Zwyciestwa 6a
26-670 Pionki

Podstawa realizacji
Zlacenie z dnia: 2020-10-28, numer systemowy: 20026833

Obszar hadari: obszar requlowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
Cel badarni: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
prébki zlecenlodawcy
175280/11/2020 PSP Czarna Woda uzdatniona
Kuchnia
Kilaboratoryiiy Dane zwigzane z pobieraniem prohek
prébki Data poblerania Prébkobiorca Metoda pobierania
175280/11/2020 2020-11-03, godz.07:30 Pawet Glodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A):
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczgcia badari

Data zakoriczenia badan

2020-11-03, godz.18:15 2020-11-03 2020-11-09
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
Sporzadzit:

8GS Polska Sp. z o,
01-248 Warszawa, ul, Jal?a Kzazznlgr'za 3 marin. Lavra Trzorske
NIP: 5860005608
Laboratorium $GS Palska ' CQ/
43-200 Pszczyna, ul, Cleszyriska 52a

tel. 32 4492500; fax: 32 4472072 specjalista ds. projektow srodowiskowych

Dokument podpisany cyfrowo.

SG3 PolskaSp.zoa. | Emirerment, Heslth & Safety

vl Jara Kezimiarza 3 Lokalizacje: Laboratoria:

OITIWRIT | poriayna  43-200, Cieszyfiska 52 1448324492500  f+4832447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyfiska 623
Poznsfi  60-689, Obornicks 330 1448324492500 1/ +48 61820 4031 Fila 64-920, Na Leszkowle 4
Wroclaw 64-424, Muchohorska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Letajsk  37-300, Wiarzawice 874 448324492500  f+48 17 241 1393 Lezajsk 37300, Wierzawice 874

Szczecin 70-661, Gdarisks 16 B t+48 91 421 3617 f+4891 421 3517

www.pl.sgs.com

I Member of the SGS Group ($GS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, S3d ReJonowy dla M. §t, Warszawy w Warszawle, XII Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 2t
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R . S Wyniki badait “ 5| - |- Dopuszezalne
Ozn_acza_ny par:_a_metr ] __Jednostka_ I L : E ﬁ: \.\'r_a__no;_c_i (NDS)
Chilor wolny mg/i KJ-I-5.7-27 {A),(ZPS) < 0,056 03l zIC
pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A},(ZPS) 7.5 +0,2 TE| BS | 65-05019 210
Przewodro$é elektryczna pSlom PN-EN 278681989 (A),(ZPS) 653 £100 TE| B | =2500%110021C
wiadciwa (PEW) w temp, 26°C
Zelazo (Fe) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < B0,0 - PS | BS 5200
(A),(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 0,15 +0,05 PS | BS | Zalecany zakres
W
(A).2PS) dorameie n
Barwa mgPt PN-EN 180 7887:2012; <5 . Ps | BS §) z1C, A°
Ap1:2015-06 {A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 (A),(ZPS) <1 - PS | BS A
Liczba progowa smaku (TFM) - PN-EN 1622:2008 (A) (ZPS) <1 - PS | BS A
Liczbha mikroorganizméw (22°C} jtkfAml PN-EN |SO 6222:2004 (A) {ZLE) 35 26-47 LE |ABe bez
nieprawidiowych
zZmian ® 21°
Liczba enterokokdw kalowych jtkf100mI PN-EN 150 7898-2:2004 (A} {ZLE) 0 - LE | ABe Q
Liczba bakterii grupy coli e/ 10C el PN-EN ISO 0 . LE |ABe R
9308-1,2014-12+A1:2017-04
{A)L(ZLE)
Liczba Escherichia coli jtkt 1 00ml PN-EN 150 0 - LE ABe 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
{A){ZLE)

kM1 00m! - liczba jednostek tworzgeych kelonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez udzi (Dz. U, z 2017r,

poz. 2294)

Big=zic Parametr powinlen byé uwzgledniony przy ocenle agresywnych wlasciwoscl kerozyjnych wody, W odnlesleniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostad obnizona do 4,5 Jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
miniralna moze hyé nizsza,

ninzIC W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli weda jest dezynfekowana chlorem kib jege zwigzkami, Dopuszczalne stezenle wolnego
chloru w zblemiku magazynujscym wode w Srodkach transportu [gdowego, powietrzrego lub wednego wynosi 0,3-0,5 mgi.

7zAC, A7 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy daty¢ do osiggnigcta warto$ci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnodci) w wodzle po uzdatnienlu; Akceptowalna przez konsumentiw i
bez nisprawidiowych zmian.

8 216, A7 Pozqdana warleéd tego parametru wwodzie w keante konsumenta — do15 mg PUI; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nigprawidiowych zmian,

A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nfeprawidlowych zmian.

2 =10 Zaleca sie, aby cgélna liczba mikroorganizmbw nie przekraczata:

- 100 jtk /1 m) w wodzle wprowadzane] do sieci wedociggowe),

— 200 jtk /1 mt w krania konsumenta.
8110 2.9C Paramelr powinlen byd uwzgledniony przy ocenle agresywnych whasclwoscel korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
1) z1C

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jik {NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPLYM0C ml natety wykonaé badanie parametru E.coli | enterckoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

Nermalprocedura ba:d_a\._vbza R ba'lé_,.ﬁf_a'l_'_sjé_'_l{l'db_Ir;fé'r:n_ia'cjé dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wearsja 05 z dnia 01.04.2016

8GS Polska Sp. z 0. 0.

01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimlerza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium $GS Polska
43-200 Ps2¢:zynag, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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Objagnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZP$§ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-96¢/19 z dnia 28.10.2019r. oraz
decyzja nr 17/NS/HK.432-45d/2020 z dnia 18.08.2020r.), ZLE - Badania wykonano melodami zatwlerdzonymi przez wiasciwego PPIS (Lezajsk,
decyzja nr PSK.442,9.3.2020 z dnia 29.01.2020r.}
Miejsca wykonania badar; TE - teren; PS - Pszozyna; LE - LeZajsk
Wartodel wynikbw badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanle wyniku ponizej doinej granicy oznaczainosei metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.
Niepewnos¢ metody badai fizyko-chemicznych okredlono jako niepewnosé rozszerzona. Wspblczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnogci 95%.
Niepewno$¢ rezszerzong podano dla analizy, Nispewno$é pobierania probki wynosi 25% W przypadku analiz mikrobiologicznych |
parazylofogicznych podano przedziat ufnodci uzyskanego wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036;2011.
Autoryzowal:
AB8e - dr Agnieszka Beczala - Koordynator Dzialu Mikrobiologii | Parazytologii
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownlk Dzialu Analiz Organicznych
SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium 8G3 Paolska
43-200 Pszozyna, ul, Cleszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu =----

Niniajszy dokumant zastal wystawiony zgodnie z (gélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
htlps://sgs.analizysrodowiska.plf), w oparciu o ktdra zrealizowano usluge. Natety zwrdcié szczegding uwage na zagadnienia dolyczace odpowisdzlalnosci, cdszkodowan |
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustugg zrealizowano w czasie | zakresia przedslawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustalenlami paczynionymi ze Zleceniodawes | wediug Jege wskazéwek, jes!i
takows rostaty podane. $G§ Polska Sp. z 0.0, ponosi odpowiedzialnod¢ jedynio przed Zlsceniodawey; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazidw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrablanie i feiszowanie Jego tredci, formy i wygladu jest nlezgedna i podlega $ciganiu w $wistle prawa.
Dokument moze byé wykorzyslywany i kopiowany w cato$ci, koplowanie czgéciows fest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zeslawione w niniejszym dokumencie cdnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencia zaznaczono, 2e prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciala Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosel za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywno$é prébki,







